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Na předchozí straně byl představen první hlásič EPS s popisem funkce 

jak technicky funguje a dokonce jeho zapojení do elektrického 

systému … ! Co se do dnešní doby změnilo ?  Nápad zůstal stejný  a 

zapojení do elektrického systému také . Samozřejmě v dnešní době 

s použitím veškerých nových technologiích jsme v jiné situaci ale 

původní myšlenka z doby tohoto pravěku EPS zůstala stejná. 

 

            Ale vraťme se k nám do let kdy se tyto systémy již na trochu 

jiné bázi  začaly objevovat v 60 letech u nás , v našich podnicích a jak 

to bylo dál … 

 

              V šedesátých letech minulého století se byly montovány pro 

potřeby hlášení požáru tzv. „vajíčka“ . Jednalo se kovový perforovaný 

obal hlásiče, kde byl umístěn tzv. bimetalový spínač s kontaktem. 

Nastavení  hlásiče pro vyhlášení poplachu bylo mechanické kdy se 

nastavilo sepnutí na 60°- 90° a zahřátím na tyto teploty došlo 

k sepnutí kontaktu a hlášení do ústředny tehdy Bulharské 

provenience, tzv. Bulharky. Tyto systémy jsem osobně montoval v 60 

letech v budovách TEXTIL Hloubětín, sklady spojů PRAHA 10, Praha 7 

a pod. 

 

 V 70 letech náš  PZO  PHOENIX, posléze KOVO začal 

zastupovat v tehdejším Československu Švýcarskou firmu CERBERUS. 

Tzv.5.řada – s typy hlásičů FES 5B – ionizační, dále telené, opticko 

kouřové a tlačítkové. Připojení těchto hlásičů bylo do robusních 

ústředen SFB 2/12, 2/6 podle rozsahu připojených smyček hlásičů. 

Tyto systémy  mohla instalovat, uvádět do provozu a servisovat jediná 

tehdy firma – Montážní podnik spojů – závod 03 Ďáblice, stř. 390. 
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            Byl jsem u těchto systémů  od prvopočátků a jako první 

instalace byla provedena v tehdejším Domě sovětské vědy a kultury v    

70 letech 

Jistě si každý ze starších kolegů vzpomene na legendární prodejnu 

BERJOZKA, kde se prodávali sovětské radiopřijímače RIGA – s velkým 

rozsahem krátkých vln a v té době první sovětské „barevné“ televize. 

Dále byl tento systém montován a uváděn do provozu postupně 

v oblasti celého tehdejšího československého průmyslu : chemický, 

tkalcovský, gumárenský, plynárenský, / tehdejší tranzitní plynovod  

TRANSGAS/  – od hranic tehdejšího SSSR a všechny tranzitní stanice 

až po západní hranici do SRN,  dále průmysl papírenský, výpočetní 

střediska – tehdy tzv. MINSK, veškeré TV a rozhlasové vysílače a další 

sta objektů včetně nových obchodních domů po Praze, mrazírny po 

celé republice apod.     

 

                   Nejdéle vydržel tento systém v jedné obrovské tkalcovně  

kde se vyrábí manšestr - v severním výběžku ČR, ten jsme tam uváděli 

do provozu v r. 1977 kdy se narodila moje dcera, a ještě do nedávných 

let jsme tam dělali servis – celkem 42 let !!!  

 

                   Tento systém 5.řady, byl velmi spolehlivý a odolný do 

těžkých prostředí, smyčky byly napájeny transformovaným  a 

usměrněným napětím 220V, proud na smyčkách byl 2.7 mA. 

Montáž těchto ústředen byla velmi náročná, bylo nutno na tzv. 

„prkně“ vytvořit tzv. formu z drátů 1,5 CYKY, po dokončení jí tzv. „ušít“ 

kabelovým stehem voskovaným provázkem. Po dokončení jsme měli 

rozřezané malíčky na rukou od utahování stehů … Běda, když chyběl 

nějaký spojovací drát – tak se to šilo znovu. Posléze se tyto drátové 

formy  zapojovaly do nově namontovaných ústředen.  
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       Ukázka postupu revize a nastavení ústředny CERBERUS SFB 2/12 
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 Když jsem osobně v rámci školení v r. 1990 na nové systémy EPS  

ve Švýcarsku v Mannendorfu navštívil muzeum firmy CERBERUS tak 

jsem zjistil, že tyto systémy 5 řady byly vyvinuty krátce po 2.sv. válce a 

uvedeny ve Švýcarsku do provozu v roce mého narození  - 1949 !!! 

 

Obrat v dodávkách tohoto  jinak velmi spolehlivého systému 

nastal až na konci 70 let  po požáru tehdy snad záměrně založeného 

ve Veletržním paláci v r. 1974.   

 

Postupně v Praze vyrostly nové budovy všech PZO – MOTOKOV, 

KOVO , a další. Mimo objekt TRANSGASU / který již neexistuje / a 

TRANSAKTY na Pankráci , kde byly ještě instalovány 5.řady tak 

v těchto nových výše jmenovaných PZO byly již instalovány tzv. 6.řady. 

 

Ústředny byly již osazeny ne přímo procesory , ale tzv. 

„nebočleny“  poměry výstupů  kladných a záporných veličin – 1-0.  

Ještě to nebyly ale ústředny  adresné, jako je v dnešní době 

samozřejmost. Byl to veliký technický estetický skok. Při kontrole 

hlásičů 5.řady nebyl problém hlásič vyjmout i z velké výšky na 

kontrolu spínacího napětí „deltaU“ a zpětně vrátit. Byl kovový a 

mechanicky  robusní.  Hlásič 6.řady byl z tvrzeného PVC, svorkovnice 

byla založena na segmentu bočních per a dost to při  vyndání a 

nasazení skřípalo. Velký problém pak byl v mrazírnách ve výšce cca  

7. m  a při teplotě – 30° . Naše normy v té době jako je to dnes 

nařizovala roční tehdy „revize“ , ve Švýcarsku byl tento termín po 6 

letech – podle prostředí v jakém se tyto hlásiče nacházely.   
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V dalších 80 letech již byly dováženy, montovány a uváděny do 

provozu  hlásiče a ústředny 9 řady typ CZ 10 – adresné a  řízené již 

mikroprocesorem . Každý hlásič 9 řady, měl v sobě datový člen, 

pojmenovaný po vývojáři  z firmy CERBERUS který to údajně vymyslel 

a  jmenoval se dr.EUGEN.   Na  adresné lince  bylo max 50 hlásičů 

různých typů které se v první fázi naadresovali od 1 – 50 číselně na  

načítacím „kufru“. Poté se tyto číselné řady přístupem datového 

rozhraní do ústředny  otextovaly laptopem zn. TOSHIBA, na to dobu 

v ceně 200.000,- !!! . Tímto způsobem jsme uváděli v r. 1990 do 

provozu tehdy nový hotel ATRIUM na Těšnově – dnes HILTON, a tehdy 

rekonstruované 2 bloky v elektrárně DUKOVANY  ve spolupráci 

s servisním technikem firmy CERBERUS.  Na hotelu ATRIUM byl velký 

problém s projektem dodavatelské firmy ve francouzštině, 

pojmenování sektorů apod. Vše se muselo tzv. nacpat do TOSHIBY, 

z jedné strany seděl francouz mluvil jen svojí řečí, z druhé strany 

švýcar ten to překládal do němčiny a  já to česky ládoval  v průvanu 

do TOSHIBY. Ve finále jsem skončil  v nemocnici s obrnou lícního 

nervu v obličeji…  I tyto vzpomínky se mi vybavují  po 32letech. Vše se 

nakonec   v termínu podařilo uvést do provozu a předat.  

 

Jako další samostatnou kapitolu bych pojmenoval tzv. servis 

Dle původní normy z r.1977 – REVIZE, dnes  nově pojmenováno 

kontrola provozuschopnosti zařízení EPS. Při této práci v rozsahu od 

Šumavy k Tatrám a ještě dále na hranice s bývalým SSSR , tak se bez 

auta samozřejmě neobejdete. Vozový park u spojů, byl v té době 

výhradně provozován vozidly Š 1203 s oranžovým pruhem SPOJE. 

Dnes si již nikdo nedovede představit co znamenalo  dojet na 

slovenské hranice v zimě, na letních gumách, nebo na TV KLEŤ ! 

V lepším případě jsme měli někdy k dispozici i TRABANT 602 , 

samozřejmě na letních gumách. S tímto vozidlem jsme jeli dokonce 

v zimě r. 1979  14 hod. v celku vyměnit pojistku z 5 haléřů na 
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předávací  stanici Tranzitního plynovodu Velké Kapušany – hranice 

SSSR. Na zpáteční cestu jsme si tam vyfasovali kovové chrániče 

sluchu, tzv. stereoticho. Používám je  dodnes.  

 

Při vlastní práci to znamenalo 30-40.000 km ročně být na  silnici.  

Samozřejmostí byly i sobotní, nedělní  a sváteční pohotovosti, na 

které se vyjíždělo po hlášení závady na vrátnici spojů.  Za celou dobu 

servisního střediska od 70 až do 90 let bylo při tom minimum  nehod 

Každý rok jsme museli samozřejmě projít školením řidičů, 

samozřejmě absolvovat testy, někdy i dokonce za přítomnosti 

příslušníka dopravy tehdejší VB. V mém případě jako  skupina 

oprávnění  C – řidič z povolání, byla možná chyba v testi pouze 1 bod 

a řidičák ležel na stole. Nic nám nedali zadarmo.  Samozřejmostí byly 

tzv. stazky a příkazy k jízdě. Následné kontroly tachometrů, kde u jaké 

pumpy jsme čerpali, a z toho vyvozující důsledky ve formě ztráty 

premií , popř. zákazu řízení apod. V 80 letech byl vydán a nám předán 

tzv. kilometrovník tras po celé ČSSR. Podle toho musely vykázané jízdy 

souhlasit. Na další straně je doklad o skutečnosti tohoto pamfletu. 

Osobně jsem byl předvolán na komisi za vykázané km při cestě do 

Vlašimi. Tehdy prováděl kontrolu našich výkazů stazek tzv. VLK – 

člověk z tehdy Výboru lidové kontroly. Tento člověk se ztrapnil , když 

mi vytýkal, že jsem výrazně překročil kilometry do Vlašimi co je 

v kilometrovníku. Byli přítomni od ředitele, náměstci a vedoucí 

dopravy. Já jsem počítal : Z Ďáblic na 0 km dálnice to je cca 16 km. Od  

0 km na odbočku to je cca 48 km. Z odbočky D1 do Vlašimi to je  cca 

20km. Dohromady celkem cca 84 km. On znova, ale podle 

kilometrovníku to je 71. Tak budeme soudruhu počítat znova. A to už 

jsem viděl jak naši vedoucí kroutí hlavami. Vše se následně beze mne 

vyřešilo a v tichosti skončilo. Soudruh VLK se nažral  a kozel zůstal  

celý … 
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Samozřejmě kontrol bylo více v r.1989 v pozdním létě jsem vezl 

hlásiče TESLA MHG 102 do opravy které byly prováděny v JZD 

TAVÍKOVICE – blízko DUKOVAN.  Požádal jsem o přerušení jízdy 
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z pátku na pondělí na trase  na Vysočině ve Studené. V pondělí jsem 

pokračoval do Tavíkovic a zpět do Prahy.  V Praze už byl poprask který 

šel až z Ministerstva spojů na náš závod, co jsem dělal v pátek ve 

Studené. Tak jsem neprodleně na vedení dopravy předložil příkaz 

k jízdě a stazku – nic jsem neporušil, vše bylo v pořádku.  

Tento „Damoklův meč“ nad námi visel neustále. Někdy byl i 

názor, že si jezdíme po výletech. Nikdo si ale neuvědomoval, že za tím 

bylo spoustu práce po celé republice. Někdy to doopravdy výlet byl a 

dám příklad : Zesilovací stanice JESENÍK , 1, slovy jedno čidlo, jedna 

ústředna, nocleh v Jeseníku, druhý den výlet po Jeseníku a zpět do 

Prahy.  Někdy v polovině 80 let  už byl servis EPS u spojů tak obrovský, 

že se muselo neustále jezdit na odstranění závad na všech systémech 

po republice. Na tuto činnost jsem dostal konečně pořádný automobil 

Š 105 SP. - tzv. spéčko.  Dvousedadlová škodovka bez zadních sedaček,  

tam byl prostor pro náhradní díly měřící přístroje, sady, dokumentaci 

apod. Aby to v té už docela pokročilé době fungovalo, tak mi tam 

namontovali do auta  radiotelefon  tzv. AMR . To nebylo jako dnes 

když se dovoláte po celé  zeměkouli. Byla to síť provozována  

resortem spojů a složila k hlavně spojení tehdejších „vládních“ činitelů 

v jejich vládních vozech a pro služební potřebu  pracovníků spojů. 

Podle toho  v jakém jsem byl kraji  a blikala signální dioda, že jsem na 

signálu , tak jsem se připojil na místní AMR a mohl jsem telefonovat. 

V opačném případě, pokud mi chtěli z Prahy zavolat a nevěděli kde se 

nacházím, tak museli postupně provolat všechny kraje , až  se se 

mnou spojili. Tento druh spojení jsem používal až do r.1994. Potom 

přišla bouřlivá doba mobilů do ruky, která trvá dodnes. Mimochodem 

první mobilní telefon NOKIA, ještě na staré VKV síti stál Kč 70.000,-  !!! 

 

Zpětně se musím zmínit ještě o jedné závažné věci.  V 80 letech 

neexistovala instituce jako dnes SUJB a následně vydaný atomový 

zákon pro zacházení s Ra zářiči – Am 241 které byly používány 

v ionizačních hlásičích. Tuto  činnost tehdy prováděl Odbor hygieny 



Zpracoval: Milan Linhart© exkluzivně pro Cech EPS České republiky 
 

HMP. Tehdy došlo i na nás při nějaké jejich kontrole jak s těmi hlásiči 

manipulujeme, oni nám tehdy po té ukázce zabavili montérky a basta.   

Vznikla tím povinnost mít na firmě dohlížecího pracovníka nad 

touto činností. Tak jsem byl určen udělat zkoušky na tento dohled.  

Ani v té době to nebylo jednoduché tyto zkoušky udělat. Byla to 

taková malá atestace na vysokou školu, skripta asi  10 cm silná, 

přepočty úrovní záření, minimální a maximální hodnoty atd.  Při 

zkouškách nejdříve samozřejmě testy, tam už někteří odpadli, při 

ústních zkouškách jich odpadlo ještě více na jednu otázku: co byste 

jako dohlížecí pracovník dělal, kdyby někdo pozřel prvek 

obsahující  zářič  Am241 z ionizačních  hlásičů EPS?  Jako jediný jsem 

odpověděl, že bych dotyčného okamžitě dopravil na celotělový 

počítač a sondou na játra do Vinohradské nemocnice na kontrolu. 

Jelikož jsme tam  roky chodili  na kontrolu, tak  jsem to věděl.  

 

       Další  věc která byla u spojů zavedena, byly tzv. tarifní třídy. 

Málo kdo už dnes ví, co to byly  kategorie odbornosti . Po vyučení u 

spojů, - náš původní obor byl  spojový mechanik – práce na výstavbě 

telefonních ústředen jejich údržba a veškerých dalších 

telekomunikačních zařízení provozovaných v té době. V r.1967 byla 

nástupní tř. D4 / dělnická / nástupní plat byl 1.240,- , po roce byly 

zkoušky na D5 – plat 1.550,- v dalších letech postupně D6, D7, D8 což 

byl v té době vrchol  Kč 3.500,-. V polovině 80 let byla tato dělnická 

třída rozšířena na stupeň D9, což byla absolutní výše dosažení 

odbornosti a tím i platu. U spojů to ale znamenalo, tyto znalosti 

dokladovat ! Byly případy, že členové jedné strany zkoušky dělat 

nemuseli, měli to jaksi za zásluhy. Takže jsem šel před zkušební komisi 

skládat účty při otázkách a výpočtech různých elektrických obvodů, a 

funkcí telekomunikačních zařízení, Kalkulačka byla výjimečně 

povolena. Zkoušky jsem udělal a plat byl v té době cca Kč 5.500,- 

čistého. Nic nebylo zadarmo. 
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 STORY  

          TESLA LIBEREC – dnes LITES 

 

Servis spojů nedělal jenom servis švýcarského zařízení  EPS 

CERBERUS ale i servis zařízení EPS kdysi TESLA Liberec / dnes LITES.  

 

Tesla LIBEREC vyráběla od r. 1974 systémy ústředen MZA 02/03 

Na tu dobu, krásná jak říkám  tzv. radiářská záležitost. Tranzistory, 

diody, klasické staré tištěné spoje měřící voltmetr na nastavení napětí 

na smyčkách – mými slovy stará klasika 60 let v čem jsme vyrostli jako 

radioamatéři. Samozřejmě jsme museli být na tyto u nás systémy 

vyškoleni  

A získat již v té době  „ potvrzení „ – dnes se tomu říká certfikát  bylo 

nutné pro provádění servisu na tomto zařízení. Toto  vůbec první 

školení bývalé TESLY LIBEREC bylo v r. 1975, v Jeseníkách  na 

Drozdovské pile.  Bylo to v květnu, ještě tam byl sníh.  Školení 

probíhalo formou absolutní znalosti elektronických obvodů ústředny 

MZA 002 a jak výše popisuji tak znalost funkce tranzistorů a diod 

začleněných do této útředny byla klíčová pro výsledek závěrečných 

zkoušek 3 dne školení.  Nikdo si dnes nedovede představit, že by přijel 

na zkoušky samotný ministr rezortu pod který dnes asi spadáme. 

Tenkrát to byl ministr spojů Gála a že tam byl a dokonce dával otázky 

si můžete ověřit v přiloženém „potvrzení“ předsedou zkušební 

komise. Nemohu ještě vzpomenout na tehdejší první seznámení 

s pracovníky  servisu tehdejší TESLY , a budu jmenovat : Franta VÍT, 

Slávek FIŠER, Josef KADA, Václav MELICHAR a další. Několik již mezi 
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námi není ale dodnes mám přátelské a odborné vztahy s několika výše 

jmenovanými na základě skoro 50 leté spolupráce na někdy i vývoji 

tohoto zařízení. 

 

 

Systémy EPS TESLA LIBEREC byly v té době určeny hlavně k ochraně  

v resortu spojů, telefonních ústředen, zesilovacích stanic po celé 

republice. Pravděpodobně dodnes jsem asi v tomto oboru nejstarší 

vyškolený technik na tato zařízení až do dalších posledních řad co již 

do dnešních dnů vyrábí LITES LIBEREC. S příchodem prvních 

adresných ústředen  MHU 109 a adresných hlásičů již toho nebylo 

možno cokoli opravovat  a na deskách elektroniky měnit. Po celou 

dobu servisování těchto zařízení včetně CERBERUSu jsme bojovali 

v letních měsících hlavně s bouřkami a následným úderem blesku do 

těchto ústředen zejména na instalovaných TV vysílačích. Jeden den  
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jsme uvedli do provozu EPS, druhý den tam prásklo a jeli jsme tam 

znova. Než jsme dojeli do Prahy tak se tam jelo potřetí. Jenom jsme 

už potom měnili Zenerovy diody  ve smyčkových vložkách. Jiný příklad 

na jednom  středovlném  vysílači ve východních Čechách ,/ rušička 

tehdejší SVOBODNÉ EVROPY /  jeden den uvedeno do provozu, druhý 

den poplach na všech smyčkách ??? 

 

            

 

Ráno jakmile spustili pásmové rušení tak problém. Takže na všechny 

smyčky se namontovali svitkové kondenzátory, které zastabilizovali 

měkké napětí na smyčkových vložkách a byl klid. Za tím vším 

pochopitelně jak jsem již dříve uvedl tisíce kilometrů. Později jsme 

tyty problémy řešili klasickými bleskojistkami . Ale ani tímto to 

neskončilo. Na Pražském hradu byl v 80 letech instalován systém již 

v té době nových ústředen MHU 103. Náš podnik spojů tuto lokalitu 

montoval a zajišťoval servis. V roce 1995 došlo k totálnímu zásahu 

bleskem do katedrály Sv.Víta, Zlaté uličky a Jiřského kláštera.  Náš 

návrh byl  nasadit nový systém adresných ústředen v té době MHU 

109 a zaintegrovat  tyto ústředny na velín  hasičů Pražského hradu do 

grafické nadstavby. Veškeré hlásiče a vstupy ústředen jsme ochránili 

novým v té době u nás neznámým prvkem ochrany před přepětím 

dovezeným z USA – prvkem TRISIL. Tento prvek dokáže v kombinaci 

s dalším zařízením vyzkratovat vzniklé přepětí v řádu pikosekund a tím 

pádem výboj zásahu blesku  elektronické zařízení hlásičů a vstupů 

ústředen ochrání. Dodnes po více jak 27 letech je zařízení EPS  na PH 

po stránce přepětí v pořádku.  S opravou EPS na PH souvisela ještě 

jedna událost.  S naším projektantem  Ing. Vítem HANKEM , jsme 

zahájili  neprodleně projektovou přípravu a navrhli jsme a bylo to 

schváleno  na útvar hasičů Pražského hradu realizovat synoptické 
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tablo pro okamžitou orientaci v jednotlivých sektorech celého objektu 

PH.  Původní záměr byl  nechat vyřezat obrysy PH a do těchto sektorů 

instalovat led diody. Pár dní na to jsme jeli s projektantem z Pankráce 

na PH a zastavili jsme na křižovatce na červenou u Tančícího domu na 

nábřeží Vltavy. Díváme se na hrad a v tu chvíli jak se praví mne asi 

políbila „můza“ a říkám kolegovi , Vítku vezmeme vrtulník a nafotíme 

to shora a ta fotografie bude to synoptické tablo !  

            V dalších dnech nastala anabáze schvalování  tohoto nápadu . 

Min.obrany, Min. vnitra, Hradní policie, Vojenská kancelář KPR, Min. 

dopravy, letecký provoz Ruzyně a další. Vzhledem k tomu, že  nad 

Pražským hradem  je tzv. koridor LKP1 -zakázaný vlet mimo povolený 

vlet  tak  musí být použitý vrtulník dvoumotorový a dva týdny  

předem oznámit vlet do toho prostoru. Byly schváleny 3 oblety 

z výšky cca 600 m.  
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Takže jsme vše zajistili dle požadavku a byl schválen typ vrtulníku Mi2 

který  byl k dispozici u jedné špičkové letecké firmy. Další  požadavek 

byl termín. V říjnu bývá někdy pěkné podzimní počasí, nám už šel 

termín na konec října a tak jsem plácnul, že to bude 1.listopadu.  Celý 

týden před tím pršelo, večer před plánovaným letem byly červánky a 

ráno modrá obloha a sluníčko.  

 

            Dopoledne jsem odjel na letiště Hořín u Mělníku , tam byl 

přistaven vrtulník Mi2, starý olítaný stroj, byly u něj vysazeny dveře a 

když jsem do něj nastupoval s třemi kamerami na krku , tak mi  to 

venkovní madlo zůstalo v ruce . Dál už nebylo o čem uvažovat, 

připoutal jsem se k sedačce tak abych se mohl vyklonit ven na 

stupátko a letěli jsme podél Vltavy, sídliště Bohnice a najednou jsme 

byli na Pražským hradem. Bylo 11.30 krásně svítilo sluníčko, pilot 

udělal 3 oblety . Spolu jsme komunikovali přes místní  intercom  se 

sluchátkami, nad hlavou mi rachotily vrtule, do to ho jsem musel  

ještě přetáčet svitkové filmy. Použitá technika byla PENTAX 67, 

MAMIYA 645, NIKON D4 na kinofilm jako záloha. Odpoledne se již 

obloha zatáhla a já jsem byl rád, že to mám za sebou. Teprve po 

vyvolání  barevných diapozitivů KODAK jsem byl klidný, že vše dobře 

dopadlo. 

 

             Byly vyrobeny 3  fotografická tabla, do nich byly osazeny  

sektorové LED diody ve vazbě na aktivaci hlásičů ze všech ústředen  

a hasiči na útvaru okamžitě věděli kde mají v případě požáru 

zasahovat. Samozřejmostí byla grafická nadstavba na PC a ovládání na 

dispečinku hasičů PH. 
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Po delší době jsem byl požádán správou PH abych udělal podobně 

letecky zámek Lány.  Ale to už byl jiný vrtulník – taková bublina BELL.  
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To  jsem již ale dokumentoval na digitální  fotoaparáty NIKON a 

KODAK a vznikly ten den originální záběry tohoto zámku.  

 

  

 

  EPS na zámku v Lánech jme také realizovali ale nebylo to 

jednoduché. EPS  TESLA LIBEREC MHU 103 byla na zámku v Lánech 

provedena koncem 70 let ještě za éry Gustáva Husáka, a  hlásiče byly 

pouze v pravé části zámku ve které se GH někdy vyskytoval. Václav 

Havel po zvolení do funkce prezidenta  nechtěl být v této 

zabezpečené části a jeho apartmá a ložnice byly poté v levé části 

zámku. Prezident Havel byl v té době silným kuřákem a občas tam byl 

i jiný problém s kouřem takže bylo rozhodnuto okamžitě vyřešit  

zajištění  systémem EPS. Navrhli jsme  starý systém odstranit a 
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vybudovat   kompletně nový a zajistit tak celý zámek Lány včetně 

půdy a ostatních prostor. Situace vyžadovala okamžité řešení do té 

doby než bude rozhodnuto o realizaci pokrytí celého zámku  novým 

systémem. Jediné možné řešení bylo nainstalovat  do té doby  než 

bude nový systém vybudován včetně rozvodů hlásičových linek 

v historickém  prostředí zámku  co jiného než autonomní hlásiče.  

 

             Nasadili jsme tedy v té době do uvedených prostor  které 

obýval prezident optickokouřové  hlásiče údajně norské provenience 

ICAS.  Vše bylo v pořádku do té doby, když jednou v noci tyto hlásiče 

v počtu 2 ks byly aktivovány, při řevu 110 db byl pan prezident 

v silném šoku   a ochranka pana prezidenta dlouho sháněla štafle aby 

tyto hlásiče z výšky cca 4 m násilím odstranila.   

  

          V dalších dnech proběhlo velké jednání o dodávce a montáži 

nového adresného systému který byl posléze při rekonstrukci  zámku 

Lány realizován. 
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             Montáže a revize systémů EPS v zahraničí 

         Naše firma  MPSP,  byla v době 70 – 90 let „určena“ po odborné 

stránce na dodávky, montáže a uvedení do provozu veškerých 

slaboproudých a telekomunikačních zařízení skoro po celém zejména 

v té době rozvojovém světě včetně zajištění provozu těchto zařízení 

na zastupitelských úřadech tehdejšího Československa.    V 80 letech 

to byly zejména  dlouhodobé montáže v oblasti Středního východu, 

Afriky apod. Tyto výjezdy byly dlouhodobé, roční a byly vedeny vždy 

pod kuratelou nějaké PZO, pod kterou byla velká stavební firma pro 

kterou byly naše práce vedeny a ti o nás  rozhodovali /zedníci/ . Byl 

jsem 2x po 5 měsících v r.1984 na zahájení výstavby chemického 

komplexu na severu Syrie a v r. 1986 na dokončení a uvedení do 

provozu. V r. 1984 – postavit na zařízení staveniště telefonní ústřednu 

včetně rozvodů telefonů po stavbě  v poušti.  Ubytování bylo 

v umakartových barácích, jedna společná kuchyň a  společné sprchy. 

Bylo možno si zakoupit denní stravování od našeho kuchaře v kempu 

ale cena vyšla na polovičku denní diety … 

        

 

    Takže ve čtvrtek se pracovalo do oběda a jeli jsme takto jednou za 

týden do 60km vzdáleného HASAKE, tam jsme si nakoupili  na trhu 

zeleninu, brambory, kuře a ovoce na týden a bylo o jídlo postaráno. 

Jediný volný den byl v pátek. V kantýně v kempu bylo možno si koupit 

Pivo, byla to světlá 18° česky řečeno lihová sračka AL SHARK,  pít se to 

nedalo chutnalo to jako voda smíchaná s Jarem na nádobí.. To samé 

bylo syrská Whisky Al Khayam , nebudu rozvádět. Ve čtvrtek večer vyl 

otevřený klub s televizí, pochopitelně syrskou tak jsme si dali oříšky a 

skleničku červeného syrského vína a šli jsme ležet. Přes den pobíhali 

okolo plotu výstavby divocí psi a večer se stáhli k plotu kempu a byli 

agresivní.  
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Zpracoval: Milan Linhart© exkluzivně pro Cech EPS České republiky 
 

Jednou jsem sotva doběhnul večer ze stavby do kempu a psi za mnou. 

Na sklonku léta se začali objevovat okolo kampu beduíni a chtěli 

jenom vodu. Když jsme je navštívili – byl to takový středověk kolem 

jenom ovce a velbloudi, spali ve stanu na kobercích, měli své maso 

z ovcí, ovčí mléko a dobrý čaj. Když spásli trávu kolem , tak se 

přestěhovali jinam. Jednou za měsíc byl uspořádán výlet tak jsme 

poznali celé pobřeží Syrie, Latakii, Tartús, Homs ,Palmyru a Aleppo. 

Dnes je vše co jsme tam vybudovali a viděli zničené nesmyslnou 

válkou – Islámským státem.   Při návštěvě Homsu, bylo možné za 

určitých podmínek také navštívit v horách Libanonskou tzv. ARIDU. 

Byla to taková tržnice v horách , kde bylo možné koupi vše možné od 

barevných televizí SONY, videorekordéry v té době BETA, kamery, 

oblečení, byly tam i zbraně a ostatní věci včetně alkoholu a cigaret. 

Problém byl , jak to dostat zpět do Syrie za pomoci úplatných syrských 

celníků a policistů pod plachtou jejich pikapů. Nebylo ani vyhráno 

cestou zpět přes celou Syrii, všude kontroly, všude natažená roka na 

bakčíš .Byl to takový  vhled do středověku a zážitek na celý život.       

 

Tak to byla 1. etapa v Syrii.  V roce 1986 následovala druhá etapa  

která už byla trochu odborná a jednalo se montáž zařízení EPS  

německé firmy PREUSAG a montáž detekce plynu DRAGER. Tyto 

systémy dodávalo v té době  Západní Německo a my jsme museli být 

na toto odborně vyškoleni.  Toto  školení bylo v oblasti Hamburku, 

městečku Bad Oldesloe. 

 

 Jako první tam jeli naši obchodní zástupci a projektanti, diety 

v tehdejších DM dostali v Praze od PZO, tam byli hoštěni, v Hamburku 

byli po nočních klubech a  zkrátka udělali kšeft, tak si to užili. My jsme 

tam odletěli až na třetí pokus, vždy byl nějaký problém, pas, vízum 

apod. Po vyzvednutí formalit na PZO jsem žádal o vybavení  dietami 

v DM a bylo mi řečeno, že nám je dají na místě v Německu …  Už 
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jenom to mi bylo podezřelé. Při odletu v Ruzyni když jsem na dotaz 

celníků kolik máme sebou valut řekl, že žádné tak nastalo peklo. 

Kompletně nás rozebrali, já jsem oznámil, že mám v kapse asi 5 DM 

v drobných  na WC v Německu tak  rezignovali a nic nenašli. 

Samozřejmě že jsem měl  veškeré svoje DM zabalené ve filmové 

kazetě, kterou nemohli v té době rentgenovat . Po dojezdu na hotel 

v Bad Oldesloe  jsme byli pozváni na honosnou večeři  , další den  

během školení honosný oběd, večeře atd.  Další den jsem vznesl dotaz  

kdy nám vyplatí diety  jak bylo řečeno v Praze  na PZO ale byl jsem 

typicky německým drilem ujištěn – co byste ještě chtěli , živíme Vás 

tady, bydlíte na hotelu tak Vám nemusíme nic dávat…  Po tomto 

extempore jsem se spojil s referentkou PZO v Praze, ona se nemohla 

udržet smíchy tak jsem jí dal tvrdě najevo ať to zařídí a vyplatí nám 

diety. Takže nám vyplatili asi 150 DM na zbytek pobytu, nebyla už 

žádná večeře ani oběd a pochopil  jsem, že zkrátka  ordnung mus sein  

-  česky : pořádek musí být.  Byla to velmi hořká zkušenost z r. 1986 

                                 

                               ZÚ BERLÍN – NDR 

 

                Náš podnik MPSP byl jak jsem v minulých statích uváděl 

pověřen také  montáží a údržbou slaboproudých zařízení na 

zastupitelských úřadech ve světě – prostřednictvím MZV. Naše 

středisko dostalo za úkol realizovat výstavbu telefonní ústředny – v té 

době se jí říkalo „maďarka“ s křížovými spínači – systém GROSBAR , a 

EPS v té době MZA 003.  Zastupitelský úřad tehdy  navrhnul 

architektonicky atelier MACHONIN- MACHONINOVÁ a má tak trochu 

podobu obchodního domu KOTVA ze sedmdesátých let.  Náš úřad se 

nalézá  blízko Brandenburské brány, v těsné blízkosti tehdy berlínské 

zdi.  Dnes, po pádu zdi je vše jinak, naproti úřadu kde byly ještě před 

20lety rozstřílené zdi původních domů se nalézá obrovské nákupní 

centrum MALL a spojuje cestu až na nově vybudovaný Postdammer 
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Platz. Ale vrátím se k 70 létům , kdy jsme tam pracovali na montáži a 

uvedení do provozu EPS TESLA LIBEREC  MZA 003. 

           Vše jsme uvedli do provozu, vše fungovalo jak má. Asi po měsíci 

provozu byl hlášen totální výpadek celého systému. Takže výjezd na 

opravu. Každý takovýto úřad ve světě má  samozřejmě oddělení šifry, 

kde bylo umístěno tablo EPS od ústředny. Při neodborné kontrole 

tohoto tabla došlo k trvalému zkratu napájení a celý systém byl 

vyřazen z provozu. V dalších letech byl systém 2x modernizován a nyní 

se dle zpráv v novinách uvažuje o celé rekonstrukci objektu po 46 

letech. Celou dobu dodnes jezdí moji bývalí kolegové z MPSP na 

kontroly EPS a já se s nimi občas dojedu podívat na Berlín a 

zavzpomínat na staré časy, kdy jsme chodili kolem Berlínské zdi na 

Pankow, kde jsme bydleli. Na tu dobu 70 let mám ještě jednu 

vzpomínku. V diplomatické prodejně, kam měli přístup samozřejmě 

jenom pracovníci z úřadu tak nám tam kupovali skotskou WHISKY 

v ceně láhve vína Pražského výběru v té době v Praze -  Kč 21,- V Praze  

v Tuzexu stála podobná láhev 40 „bonů“ – Kč 200,-.Jenom pro 

porovnání. Nejhorší bylo tento kontraband převést přes hraniční 

přechod Cínovec do Prahy.  Jedna láhev šla na přechodu celníkům 

NDR, druhá potom celníkům na české straně. Už s tím počítali a 

krabice na rozdání kolegům z práce v Praze byla zachráněna. Jednou si 

jeden montér od stavební firmy vezl takto celý kufr tohoto sortimentu  

a dal celníkům na německé straně láhev východoněmeckého 

WEINBRANDu. Oni mu s radostí sdělili, že to nelejí ani do ostřikovače 

do auta a celý kontraband mu zabavili. Nechali mu pouze 1 litr – dle 

celního zákona. Jsme národ pivařů a tak jsme samozřejmě chodili 

večer na pivo. Tam ho podávali ve sklenicích s obsahem 2.dcl. malá 

sklenička, napít, dopít a další. Po příjezdu do Prahy jsem měl problém 

vypít půllitr piva. 
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 ZÚ  KÁHIRA - EGYPT 

  

            V roce 1982 přišel  požadavek na náš závod provést revizi 

telefonní ústředny UTU 200 Tesla Karlín a revizi EPS MZA 002 na 

zastupitelském úřadu Káhira – Egypt. Samozřejmě byl o tuto akci velký 

zájem a ani jsem o to nevěděl. Celým sítem výběru jsem potom prošel 

s tím, že umím udělat jak revizi na telefonní ústředně její vyčištění, 

seřízení a nastavení voličů a tak i revizi na EPS MZA 002. Měl jsem 

odlétat do Káhiry v září 1982. Bedna s materiálem a náhradními díly 

už byla odevzdána na MZV. Stala se mi ale věc, se  kterou jsem 

nepočítal. Týden před odletem jsem si v bujaré náladě u souseda na 

hatě při přeskakování plotu vykloubil pravou nohu v kotníku – čistá 

luxace a skončil jsem na týden s nohou v sádře v nemocnici v Krči. 

Souhrou náhod byla moje bedna naložena ne do letadla týden 

předem ale na nějakou loď  která plula kolem světa a do Egypta 

dorazila až v někdy v únoru 1983.  Takže již zdráv jsem v březnu                 

 

               odlétal do Káhiry. Šok byl, když jsem  přišel na telefonní 

ústřednu do suterénních částí našeho úřadu kde 2 roky nebyla 

provedena žádná údržba na telefonní ústředně , filtry do místnosti TÚ 

byly zaneseny, všude jemný saharský písek, vše žluté, osy voličů suché 

nenamazané a cca 30% ústředny mimo provoz. Takže vše nejdříve 

odsát,  všechny voliče postupně vyndat, vyčistit tetrachlorem a 

namazat, nastavit segmenty a další veškeré věci co s tím souvisí. Bylo 

tam o mne dobře postaráno, ve volném čase jsem navštívil pyramidy 

v Gize, vzali mne na potápění na Suez, poznal jsem i obchodní odd. 

v Alexandrii kde jsem také musel dát dohromady telefonní ústřednu a 

aparáty.   
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Návštěva hlídaných pyramid  egyptkou policií v GIZE …  
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             Perličkou byla jedna událost. Do bedny s náhradními díly jsem 

si přibalil  „štangli“ uheráku kde byly i mikrofony a sluchátka do 

telefonních přístrojů. Potom bylo několik dotazů na mne, že jim 

telefony voní po uheráku !!! Ta bedna  jela půl roku světem  a tak se 

to vše tímto způsobem provonělo. Revize EPS proběhla bez problému, 

to bylo to nejjednodušší. Měsíc utekl a už jsem se těšil domů. Ale 

došel jsem tam k poznání, že není zlato vše co se třpytí.  

              

             Tolik věcí ze zlata jsem do té doby ještě neviděl v těch 

luxusních prodejnách na súku v Káhiře. Odbočil jsem tenkrát do jedné 

postranní uličky a tam mi ukázali jak se zlatem pracují. Ten člověk tam 

stál u takové staré „protahovačky“ a ze země bral pruty zlata a po 

protažení je házel na hromadu na zem. Od té doby je pro  mne zlato 

něco jako žluté železo a nemám k tomu žádnou úctu. Manželce jsem 

samozřejmě zlatý prstýnek s egyptskou kartuši  dovezl.  

  

              

      NÁPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ , BYTÍZ, PARDUBICE 

 

Náš závod montoval nejen požární signalizaci ale i zabezpečovací 

signalizaci,  rozhlasové ústředny, hodinové rozvody a vše co se 

slaboproudu týká také v objektech  nápravných zařízení – kriminálech.  

Jeden z nich byl a asi možná ještě je BYTÍZ u Příbrami – v 80 

letech  II. Nápravná skupina – v slangu místního osazenstva EL PASO 

/ přepadačky, loupeže , znásilnění a těžká ublížení na zdraví / 

doba výkonu trestu  cca 8 let. Došlo tam zapnutí  domácího rozhlasu – 

tehdy 100V výstupu do rozhlasového vedení  k aktivaci  signálu 

narušení perimetru mezi  „dráty „  oplocení areálu  tzv. HARYKů. 
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Byly to v podstatě  jakési  paprsky na bázi  klystronů proti sobě  

v dnešní době tomu říkáme infrazávory.  Aby se ušetřilo na výkopu 

kynety zvlášť pro rozhlas a v dostatečném odstupu napájení závor, tak 

se vše dalo do jedné kynety společně vedle sebe. Pokud  byly HARYKY 

v provozu zapnuté byl klid.  Jakmile zapnuli rozhlas,  vedení 100V 

v souběhu s napájecími kabely tehdy 6 V pro střežící systém  došlo 

vlivem rozhlasové modulace ke snížení napětí  a signalizaci narušení 

korodoru.  Vedoucí  střediska  na podniku který za toto zodpovídal a 

bylo to tvrdě od správ SNV požadováno, uvést vše do správného 

provozního stavu. Řešení bylo na světě, pošleme tam   Linharta, on si 

s tím poradí.        To byl bod A.  

Na tuto práci potřebujete tři přístroje : tónový 

generátor,oscilograf a elektronický voltmetr s pamětí . Po vzevrubném 

měření  bylo zjištěno, že to způsobují frekvence ve středním části 

pásma  rozhlasové modulace. Takže byly použity různé typy tlumivek 

a tyto „frekvenční špičky“ byly vyfiltrované. Ještě později jsme to 

dořešili  tzv. PÍ článkem.  

                     Následoval bod. B 

 

           Dva moji pracovní kolegové  z vedlejšího střediska kterým jsem 

tuto situaci pomáhal  vyřešit tak dlouhodobě na Bytízu pracovali, 

s vedením tohoto „podniku“  a vychovateli  byli kamarádi . 

           Na oběd jsme chodili do jídelny vedení  nápravného zařízení, 

tam běhali číšníci oblečení jako v ALCRONU, / samozřejmě t.č. ve 

výkonu trestu / . K obědu  byl biftek  tak velký , že se nedal sníst + 

příloha včetně pití,   kávy a moučníku. Při placení byla cena Kč 3,60,-  

čtete dobře.   

            

Vzhledem  k tomu, že odsouzení  pracovali  na těžbě uranu 

v přilehlých šachtách – ráno od 5.00 fárali, v 15. 00 už byli na baráku 
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tenkrát  to byly ještě takové typicky německé dřeváky z II.sv. války 

takže celé odpoledne až do večerky  a měli  volnější režim.   

Z kopřivových dek měli ušíté  tzv. anglické Batteldresy, 

vypasované kalhoty, nastoupily kytary a už to jelo až do večera  

         Ruty Šuty Arizona Texas …  Ve sklenicích od okurek měli uvařený 

tzv. MAGORÁK – to byl  tabák TARAS BULBA který si mohli koupit 

v kantýně za Kč 1,-  Ti co měli již více „odkrouceno“ tak byli již takoví 

jako kamarádi bachařů a mohli pracovat na místním hospodářství, 

vepříně, zelinářství , v  údržbě  apod.   

Velký zlom nastal, když jsme tam přijeli někdy po deseti dnech. 

Najednou tvrdý režim, bachaři se s námi moc nechtěli bavit a žádný 

kamarádčoft  bachařů s odsouzenými.   Ptáme se co se stalo??? 

Odpověď byla :  V té kanceláři co jste pracovali, tak se před 

týdnem zastřelil velitel  ve skříni. Takže mise Bytíz byla úspěšně až na 

tuto událost uzavřena. 

 

 

   SNV PARDUBICE – 80. léta 

  

             Na ženskou věznici  SNV v Pardubicích mám poměrně 

skromnější  vzpomínku jenom z jedné krátké návštěvy. Kolega z mého 

střediska mne požádal o opravu jedné elektronické části zařízení EZS 

tehdy  TESLA LIBEREC - MAU 102 pro tísňové hlásiče v objektu SNV. 

Znal se tam co tam pracoval s bachařkami  a šli jsme po takovém 

ochozu kde dole pracovali místní vězenkyně.  Už jak jsme tam vešli tak 

zespoda mávání, a nějaké ostřejší připomínky. Můj kolega na ně 

udělal nějakou grimasu a zamával a některé dole přítomné dámy 

odhodili horní díl oblečení a představili nám své poprsí, údajně tam 

nesměli mít podprsenky. Přítomná bachařka  reagovala tak že řekla : 
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ještě jednou tohle uděláš, tak Tě hodím mezi ně a uvidíš co z Tebe 

zbude …  

        Tak tolik pro zábavu z dámského kriminálu.  

 

   Podobné situace se stávaly již nikoliv 

v nápravných zařízení ale  i v podnicích kde jsme   

prováděli servis hlásičů EPS  … 

  

       Šumavan VIMPERK – velká hala plná šiček co šili tehdy pyjama    
na vývoz do tehdejšího SSSR. Byl vadný hlásič na hale šiček – takže 

nutná výměna  

 Tehdy to byl těžký kovový hlásič MSK 102 – původně vyvinutý do dolů 

ohledně krytí. Kolega donesl vysoké štafle, dole mi zajišťoval a já 

měnil hlásič. Najednou pode mnou  srocení místních dam 

s připomínkami – tak toho nahoře podle poklopce  ještě neznám a 

další narážky a kolega dole  byl ještě takový jinoch tak toho tam 

slovně tak rozebrali, že se z toho ještě v autě červenal. 

  

           TRIOLA Praha 9  -  podobná situace jako ve Vimperku, sál plný 

šiček dámského spodního prádla, uprostřed ulička , na stropě hlásiče.  

Čekám až hlásič bude v testu aktivovaný a nějaká z přítomných dam si 

asi měnila menstruační vložku a ta použitá mi přistála na rameni.  

           Tak Vážení, to bylo jenom pro pobavení a takových zážitků bylo 

více ale na tyto dva si pamatuji nejvíce, už je to taky  hezká řádka let 

se se to dělo. 
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     Velký případ požáru – VELVETA  VARNSDORF 

 

         V roce 1976-1977 jsme uváděli postupně do provozu  systém EPS  

5 řadu  v obrovském podniku Velveta Vernsdorf.  V 70 a 80 letech tam 

pracovali v těžkých provozech  přádelen a barvíren  kubánci a 

kubánky. V podzemních prostorách VELVETY byly uskladněny kubíkové 

balíky bavlny, a všude byly hlásiče FES 5B , 5.řady. Když jsme tam 

chodili měnit hlásiče – bylo tam hodně prašné prostředí tak občas se 

vynořil ze tmy černý kubánec s kubánkou kde si  chodívali  občas  

zakouřit doutníky užívat sexu .  

           Jednou jsme dokončili tzv. revizi a  odejeli jsme.  Večer po 

příjezdu domů ještě na černobíle televizi ve večerních zprávách  

záběry že hoří VELVETA VERNSDORF … . Jeli jsme okamžitě zpátky, 

jestli jsme nic nezapomněli po revizi uvést do  trvalého provozu apod. 

Po příjezdu  měli hasiči v ruce záznamovou knihu, vše bylo v pořádku,  

Zápis odpovídal ukončené kontrole a ústředna reagovala správně.  

Co se stalo : Vrátný který měl ten den službu měl v sobě již nějaké 

pivo a když na ústředna hlásila poplach na více smyčkách  tak on je 

vypínal. Teprve až když šlehaly plameny a praskaly skla oken ze skladu 

v  suterenu  tak tam běželi zaměstnanci VELVETY a přivolali hasiče 

            Pravděpodobně za tím byli kubánci, co si tam chodili užívat a 

kouřit doutníky. Škoda byla na tu dobu vysoká cca 8 mil. Vrátný byl 

vyšetřován a posléze zemřel. Dodnes tam jsou ohořelé stropy. Servis 

na tomto zařízení jsme ukončili někdy v roce 2019.    
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               Vzpomínka na Jindru BRODSKÉHO 

 

           Začátkem 80 let byly dokončeny dvě obrovské destinace  tzv. 

PALÁC  KULTURY , dnes PAKUL a zároveň s ním i tzv. HOTEL PRAHA 

v Dejvicích na Hanspaulce o které se moc nemluvilo – byl špičkový 

hotel pro tehdejší vládnoucí  garnituru vlády jedné strany. 

 Veškeré tzv. slaboproudy  včetně EPS tehdy TESLA LIBEREC 

projektoval  Jindra Brodský pod tehdejším VPÚ. Náš podnik MPSP 

realizoval veškerou montáž a rozvody slaboproudů a já jsem byl 

pověřen tato zařízení EPS uvést do provozu.  Vše bylo dokončeno za 

trvalé konzultace s Jindrou Brodským, EPS v Paláci kultury byla 

uvedena do provozu pár dní před sjezdem KSČ, veškeré poruchy na 

vedení svody a zkraty jsme odstranili. Jindra byl velmi pečlivý a znal 

projekty snad zpaměti, na každý můj dotaz věděl o co se jedná. Na PK  

bylo 18 ústředen MHU 103 a 6 ovládacích jednotek. Podobná sestava 

byla na Hotelu PRAHA. Byly to obrovské velíny. Během výše 

uvedeného sjezdu jsem musel být nepřetržitě přítomen kdy něco 

náhodou… Nic se nestalo. Soudruzi odešli tenkrát a potom i v roce 89. 
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           Podobná situace byla i v Hotelu PRAHA – dnes již neexistujícím 

Tam jsme stejně jako PK uváděli do provozu a posléze prováděli léta 

servis na EPS. Byl to originální předimenzovaný hotel   s obrovskými 

pokoji, bazénem, restauracemi, bary , kinem, saunami , bowlingem a 

já už si nepamatuji s čím ještě. Byly tam pouze československé 

materiály originálně vyrobené pro tuto destinaci – lustry, veškeré 

obklady, kořenáče/ jeden mám dokonce na památku doma/ .  Na 

tuto stavbu dali všechny firmy tenkrát hromadný certifikát který visel 

u ředitele v kanceláři kde z něj vyplývalo, že symbolicky všechny 

šrouby musí mít  tzv. šlic rovně a nesmí být nakřivo. Bylo to tak.  

 

            Osud tohoto hotelu zpečetil známý majitel 

PPF a nechal jej zbourat. Sám posléze tragicky 

zahynul kdesi na druhém konci světa.  

 

                

      Tolik jsem si dovolil zavzpomínat na Jindru Brodského výborného 

kamaráda velkého odborníka v oblasti projektování . V době kdy už 

byl po roce 1989 u nové firmy nám udělal ještě hodně projektů na 

EPS, např. hotel Esplanade, několik TV vysílačů apod.  Nedávno nás 

opustil. Všichni kdo jsme ho znali tak na něj vzpomínáme.   
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                Vážení, tímto jsem velmi krátce a někdy adresně 

popsal to, co vše souviselo s jedním prvkem a to je  

v základu hlásič elektrické požární signalizace který v první 

linii  v případě ohrožení  požárem – někdy i vodou jako první 

tuto skutečnost ohlásí a v mnoha případech zachrání životy 

nespočtu lidí. Mám zkušenost po  57 letech kdy jsem s tímto 

prvkem poprvé přišel do styku,  že to nebylo jenom o těch 

hlásičích ale o tom všem kam mě tyto hlásiče zavedly, 

dodnes zavádějí a co vše  jsem při tom zažil a někdy  vše 

nepřímo souviselo  na  této „cestě do pravěku elektrické 

požární signalizace„  jak jsem ve vzpomínkách  napsal.        

 

12.3.2023     Milan LINHART                          


